
АКТ № 1/19/06 

ОСМОТРА ПОЛИМЕРНОЙ КРОВЛИ  ГОСТИНОГО ДВОРА 
 

г. Москва           19.06.2024г. 
  

 Данный акт осмотра кровли составлен на предмет обнаружения дефектных мест гидроизоляционного покрытия из ЭПДМ-мембраны «Элон» уложенного по периметру светопрозрачной стеклянной кровли здания «Гостиного Двора», расположенного по адресу: Москова, ул. Ильинка 4. 

 Мы, нижеподписавшиеся: 

 - Представители ГАУК «ПАРК ЗАРЯДЬЕ» Начальник АТО Фоменко П.Л. и Ведущий инженер Мелкмян Э.Г. 
 - Представители разработчика материала «Элон» компания ООО "НПО"Гидрол-Руфинг", в лице Исп. директора Мацегора А.В. и Гл. инженера Кулумбегова М.А;  

 Кровля из полимерной ЭПДМ-мембраны Элон на «Гостином Дворе» была выполнена в 2000 году, мембрана приклеивалась к основанию при помощи полимерной мастики «Унимаст-У» по всей поверхности, нахлёсточные швы склеивались мастикой «Унимаст-У», армировались полосой из стеклоткани, по верх стеклоткани наносилось ещё 3-4 слоя этой же мастики (по технологии разработчика материалов НПО «Гидрол-Руфинг»).  Схематично кровля представлена на рис.1 рис.1 

 
 

 

 

 

 

 



(см.фотофото 1)

истончился и видна армирующая полоса из стеклоткани (см. фото 3, 4, 5, 6).

По результату визуального осмотра кровли было выявлено и зафиксировано:  
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2. Гидроизоляция всех нахлесточных швов за 24-е года эксплуатации пришла в нерабочее состояние. По всей кровле (со стороны Рыбного пер, Хрустального пер., ул. Ильинки и ул. Варварки) на швах верхний слой мастики «Унимаст-У» 
 

 

 

 

 

 

 

1. Мембрана «Элон», после 24-х лет эксплуатации, находится в работоспособном состоянии (см. , целостность мембраны не нарушена (за исключением нескольких механических пробоев 2), мембрана обладает прочностью и эластичностью, мест отслоения мембраны от основания не обнаружено; 
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За истекшее время с момента выполнения работ в 2000 г кровля ремонту не подвергалась.
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